
角島ポンプ場

V=18.97m
HWL＋21.5m

3

角島配水場

LWL＋65.5m
HWL＋70.0m

附野配水場
V=623m

LWL＋74.00m
HWL＋80.45m

3

岩滑ポンプ場

LWL＋48.35m

阿川配水場
V=200m3

HWL＋51.50m

江尻上ポンプ場

神田口配水場

LWL＋102.0m
HWL＋105.0m

V=222m3
根崎減圧池

LWL＋59.0m
HWL＋62.0m

V=1,000m
HWL＋126.5m

3

古崎配水場

田耕配水場
V=176.4m3

HWL＋120.8m
LWL＋117.3m

豊北町地区

LWL＋118.1m

3
向坊調整池
V=780m
HWL＋123.1m

小河内配水場
V=816m

LWL＋58.62m
HWL＋63.72m

蓋の井ポンプ場

市の瀬水源地
Q=4,200m /日3

小河内水源地
Q=3,000m /日3

清水水源

3

安崎配水場
3

安崎ポンプ場

V=16.5m

LWL＋105.0m
HWL＋106.5m

三豊浄水場

楢原浄水場

豊田町地区

大河内浄水場

大河内水源

三豊水源

第2水源

LWL＋121.5m

(木屋川ダム)

湯玉北配水場

LWL＋64.07m
HWL＋68.57m

3V=480m

湯玉北ポンプ場

三豊配水場

Q=117m /日3

Q=117m /日3

V=90.0m

LWL＋191.0m
HWL＋194.0m

3

三豊取水ポンプ場

大河内配水場
V=88.0m

LWL＋139.0m
HWL＋143.0m

3

Q=100m /日3

Q=100m /日3

一の俣配水場
V=67m

LWL＋144.47m
HWL＋146.97m

3

一の俣ポンプ場

小谷ポンプ場

岩滑配水場
V=67m

LWL＋189.42m
HWL＋191.92m

3

小谷配水場
V=40m

LWL＋142.45m
HWL＋144.95m

3

宇内配水場
V=46m

LWL＋171.82m
HWL＋174.32m

3

宇内ポンプ場

Q=108,000m /日3

3

3

3

Q=1,200m /日3

LWL＋19.0m

小河内水源
Q=1,800m /日3

3

V=204＋ 　m120 3

V=241.9

庭田配水場
V=460m

LWL＋179.75m
HWL＋182.75m

3

庭田ポンプ場

八道配水場
V=300m

LWL＋107.36m
HWL＋115.26m

3

P

川棚浄水場

豊浦町地区

川棚第3水源

川棚第1・2・4・5水源

豊田西水源

楢崎第2水源

西市第2水源

西市第3水源

第2水源
(新湯の原ダム)

Q=1,110m /日

Q=  640m /日

Q=  470m /日

(歌野川ダム)

Q=32,400m /日3

菊川第1配水場
V=760
HWL＋74.0m

楢崎配水場
V=170.0m

LWL＋86.35m
HWL＋88.80m

3

Q=2,900m /日3

蓋井島配水場

LWL＋40.7m
HWL＋42.9m

3V=15m

石堂配水場

LWL＋70.67m
HWL＋80.67m

3V=1,000m

石堂ポンプ場

Q=4,600m /日3

Q=1,150m /日3

室津配水場

LWL＋32.47m

3V=123m

久野配水場
V=74m

LWL＋174.6m
HWL＋177.1m

3

久野ポンプ場

LWL＋41.40m
HWL＋42.90m

3V=45m

HWL＋33.97m

楢崎第3水源
Q=273m /日3

歌野浄水場
Q=656m /日3

Q=383m /日3LWL＋135.75m
HWL＋139.25m

歌野配水場

貴飯ポンプ場

V=300m3

貴飯配水場
V=40.5m

LWL＋191.0m
HWL＋192.5m

3

第2中継ポンプ場 高熊配水場
V=300m

LWL＋79.2m
HWL＋82.0m

3

道市浄水場

道市配水場
V=80m

LWL＋219.5m
HWL＋222.5m

3

Q=53m /日3

P

北村配水場

LWL＋56.43m
HWL＋59.13m

3V=586m

長府浄水場

旧下関市

轡井・道市水源

菊川第3水源

第1水源

第1水源
(内日第1貯水池)

(内日第2貯水池)

Q=430m /日3

吉田第2配水場
V=180m

LWL＋104.0m
HWL＋107.0m

3

吉田第2ポンプ場

LWL＋69.0m

吉母配水場

LWL＋70.5m
HWL＋77.4m

3V=20m

妙寺配水場

LWL＋68.50m
HWL＋73.26m

3V=50m

一の瀬配水場

LWL＋101.61m
HWL＋106.61m

3V=1,000m

豊洋台配水場

LWL＋66.97m
HWL＋72.37m

3V=610m

吉母ポンプ場

尾袋配水場

LWL＋58.0m
HWL＋63.5m

3V=1,000m

吉見配水場

LWL＋83.00m
HWL＋88.05m

3V=2,000m

内日第１配水場

LWL＋182.0m
HWL＋186.5m
V=227m

内日第２配水場

LWL＋131.0m
HWL＋135.5m

3V=270m

奥山配水場

LWL＋209.0m
HWL＋212.0m

3V=300m

LWL＋95.0m
HWL＋97.5m

3V=65m

清末小野ポンプ場

清末畑組ポンプ場

清末ポンプ場

井田ポンプ場

王司山田ポンプ場

小野ポンプ場

王司員光ポンプ場

井田配水場

HWL＋107.4m

3V=240m蒲生野配水場

LWL＋101.95m
HWL＋103.45m

3

3

竹生配水場

LWL＋61.0m
HWL＋66.0m

3V=7,000m
形山配水場

LWL＋80.0m
HWL＋83.0m

3V=300m

田倉配水場

LWL＋88.10m
HWL＋91.10m

3V=200m

四王司配水場

LWL＋110.0m
HWL＋115.0m

3V=600m

長府配水場

LWL＋63.0m
HWL＋68.0m

3V=13,000m１・２・４号池

LWL＋80.0m
HWL＋86.0m

3V=12,000m　　　　３号池

3

富士見台ポンプ場

四王司ポンプ場

V=15m

蒲生野ポンプ場

形山ポンプ場

田倉ポンプ場

3Q=22,000m /日

(予備)
蓋井島第1水源(予備)

蓋井島第2水源(予備)

3

LWL＋101.61m
HWL＋106.61m

3V=1,000m

一本松ポンプ場

七見ポンプ場

松小田調圧場

内日ポンプ場

　 蓋井島第1水源ポンプ場

吉田第1配水場
V=600m

LWL＋70.5m
HWL＋74.0m

3

LWL＋105.0m

Q=2,400m /日

菊川浄水場
Q=2,775m /日3

Q=53m /日3

Q=430m /日3

清末配水場

HWL＋68.0m

3V=5,000m

3

高尾浄水場

北九州市小倉北区馬島

LWL＋105.0m
HWL＋109.0m
V=1,000m

羽衣配水場

六連島ポンプ場

3

3

LWL＋41.80m
HWL＋45.50m

3Q=8,000m /日
3V=10,400m

椋野配水場

LWL＋91.05m
HWL＋96.05m

3V=1,000m

六連島配水場

LWL＋64.55m
HWL＋66.55m

3V=30m

LWL＋74.6m
HWL＋77.6m
V=120m

日和山浄水場

ひまわりポンプ場

桜ヶ丘ポンプ場

彦島ポンプ場

LWL＋56.90m
1号

Q=7,600m /日
V=18,000m

彦島配水場

LWL＋65.4m
HWL＋72.1m

3V=10,000m

HWL＋60.50m

LWL＋61.00m
2号 HWL＋65.50m

3V=2,000m

φ

6

0

0

3V=11,000m

野久留米ポンプ場

羽衣ポンプ場

勝谷配水場

LWL＋95.4m
HWL＋99.0m

3V=1,050m

湯町配水場
3

LWL＋84.36m
HWL＋88.36m
V=1,300m

Q=375m /日3

菊川第1水源

第1中継ポンプ場

φ

6

0

0

φ

6

0

0

φ

6

0

0

安岡ポンプ場

φ

6

0

0

LWL＋61.0m
HWL＋66.0m

熊野配水場

防府市

阿武町 島根県

広島県

萩市長門市

萩市

和木町柳井市岩国市周南市防府市山口市萩市美弥市長門市下関市 宇部市萩市見島蓋井島下関市福岡県 阿武町 萩市 島根県 広島県光市

柳井市

岩国市

宇部市

福岡県

光市

下関市

和木町

周南市

山口市美弥市

清末小野配水場

小月分水槽

φ

6

0

0

運動公園ポンプ場

市の瀬水源

第１分水槽

吉見ポンプ場

φ

6

0

0

φ

5

0

0

吉田第1ポンプ場

Q=4,200m /日

φ

9

0

0

φ

6

0

0

φ600

φ

6

0

0

LWL＋91.05m
HWL＋96.05m

φ

90

0

φ

60

0

φ

60

0

φ

5

0

0

φ

6

0

0

φ

6

0

0

勝谷ポンプ場

φ

90

0

φ

70

0

φ7

00

椋野ポンプ場

下関市上下水道局

みどりヶ丘ポンプ場

LWL＋63.0m

φ

6

0

0

φ

6

0

0

新椋野配水場

新椋野ポンプ場

轡井減圧槽

V=36m 3

海

底

送

水

管

φ

6

5

妙寺ポンプ場

菊川町地区

菊川第2水源

(予備)下大野浄水場

海

底

送

水

管

φ

8

0

高畑配水場

一の瀬第２配水場

差葉ポンプ場

V=1,000m3
堀越配水場

LWL＋ 99.0m
HWL＋105.0m

凡例

給 水 区 域

種別 表記

行 政 区 域

水　　　 源

浄　水　場

配  水  場

ポ ン プ 場

下関市水道施設概要図

S=1:75,000

配　水　管

令和4年3月31日現在

導　水　管



第3分水

第4分水

第5分水

　

Ｐ

　

勝山

井田

Ｐ
Ｐ

Ｐ

下関市（小月地区）工業用水道

契約水量　1,500m3/日

（株）シマノ　1,500m3/日

木屋川ダム

第1分水

第2分水

13、14号

100kW×2台　

11、12号

85kW×2台
3.84m3/min　

１号着水井

貯留槽　10t×2槽

1.5kW×4台

5～200kg/ｈ

活性炭注入設備

1号浄水池

450　

300　

活性炭

ｽﾗﾘー循環型

高速凝集沈殿池

急速ろ過池

(ﾊ゚ｲｵﾆｱ)

52m2×140m/d×12池

80,000m3/d/11池 2号浄水池

330kW×4台

11m3/min　

原水ポンプ　

37kW×3台

18m3/min　

55kW×1台

26m3/min　

HWL96.5

内日第２貯水池

内日第１貯水池

10
00

800・600

攪拌槽 横流式沈殿地

20.8m3/min

75kW×2台

原水ポンプ

原水ポンプ

300kW×2台

15.3m3/min

3号浄水池

4号浄水池

290kW×5台
12.5m3/min　

600

HWL86.0　

長府配水場３号池

LWL80.0　

HWL68.0
LWL63.0

長府配水場２号池

LWL33.3
HWL36.2

野久留米ポンプ場

0.89m3/min

37kW×2台

75

LWL31.5
HWL32.0

羽衣ポンプ場

5.5kW×2台

0.18m3/min

20
0

10
0

LWL44.5
HWL48.5

勝谷ポンプ場

45kW×2台

1.92m3/min

HWL68.0
LWL63.0

長府配水場４号池

HWL68.0
LWL63.0

長府配水場１号池

V=5,000m3

V=5,000m3

V=192m3

V=13.5m3
V=198m3

V=3,000m3

V=12,000m3

V=1,000m3　

V=2,400m3　

V=1,000,000m3

V=900,000m3
V=1,700m3　

V=400m3　

V=19,440,000m3

20
0

形山ポンプ場

1.5m3/min×30.0KW×1台

2.0m3/min×30.0kW×1台

700

勝山小野

15
0

20
0

LWL80.0
HWL83.0

形山配水場

20
0

井田系

NaClO

15
0 10
0

HWL111.80
LWL108.89

内日ポンプ場

15kW×2台

0.47m3/min

LWL182.0
HWL186.5

内日

15
0

30
0竹生配水場

井田配水場

0.63m3/min

22kW×2台

LWL131.0
HWL135.5

LWL5.8
HWL8.8

35
0

安岡ポンプ場

132kW×2台

5m3/min

V=600m3

V=240m3

V=7,000ｍ3

V=60m3

V=300m3

V=150m3

LWL41.8
HWL45.5

配水池

高尾～日和山

送水ポンプ

75kW×3台
10.5m3/min

13,400m3/d/3池

130cc/min×2台

貯蔵槽0.5m3×2基

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ

V=10,400m3

1,438m3×2池

3,000m3×1池

50,000m3/d/2池

36,000m3/d/1池

0.58m3/min

内日系
11kW×2台

GL 42.0

3号送水系　

NaClO

600　

900　

600・450

急速ろ過池

(GLF)

石原水系間連絡バルブ

HWL135.5　

HWL108.2　

湯の原取水ダム

HWL25.5

LWL21.6

V=2,050,000m3

800800

15.6m2×120m/d×16池

30,000m3/d/16池

前塩素・PAC・活性炭・硫酸

小野ポンプ場

NaClO

供給能力

上　水138,000 m3/日

県工水 50,000 m3/日

Ｐ

Ｐ

Ｐ
Ｐ

Ｐ

Ｐ

20
0

LWL61.0

HWL66.0

熊野配水場

V=11,000m3

50
0 60
0

35
0

洗浄水槽

ろ過池洗浄

V=500m3

HWL36.2　

LWL32.7　

吉見配水場

V=2,000m3

∞

Ｐ

40 75

御崎地区

LWL 1.97
HWL19.97

GL 26.97

御崎ポンプ場

1.1kW×1台

18L/min

NaClO

600
バイパス

NaC
LO

Ｐ

4.8m3/min　

旭洋造船（株）

出口産業（株）

中国電力（株）

下関ｱｻﾉｺﾝｸﾘーﾄ（株）

（株）ブリジストン

（株）神戸製鋼所

２号着水井

NaClO

200

NaClO　

2号送水系

1号送水系　

Ｐ

高畑・浜浦台地区

30
0

LWL105.0
HWL109.0

高畑配水場

V=1,000m3

Ｐ

Ｐ

LWL209.0
HWL212.0

奥山配水場

 V=300m3

LWL57.5
HWL59.5

御崎配水場

(FRP)

V=12.5m3

∞

Ｐ

LWL29.0
HWL31.0 LWL105.0

HWL107.4

Ｐ

600

40
0

60
0

50
0

＜長府浄水場＞

700

70
0

50
0

90
0

900

＜高尾浄水場＞

＜吉母飲用水供給施設＞

新椋野ポンプ場

30
0 V=2,000m3

新椋野配水場

450

Ｐ
LWL46.8
HWL47.8

清末小野ポンプ場

2.2kW×2台

0.04m3/min

HWL97.5

清末小野配水場

V=65m3

50

阿内小野

15
0

NaClO

清末配水場

V=5,000m3

HWL68.0
LWL63.0

HWL21.25
LWL17.75

清末ポンプ場

110kW×2台
6.944m3/min

V=420m3

NaCLO

45
0

600

50
0

30
0

200

400

＜松小田調圧場＞

GL 5.5

45
0

Ｐ 松小田北町
GL 51.0

富士見台ポンプ場

5.5kW×2台
0.18m3/min

V=10m3
∞

50

LWL83.00
HWL88.05

NaClO

20
020
0

奥山工場

長府黒門

LWL74.6
HWL77.6

羽衣配水場

15
0 V=120m3

Ｐ

∞

Ｐ

Ｐ

20
0

LWL34.56
HWL36.55

四王司ポンプ場

30kW×2台

1.0m3/min

GL 35.0

田倉ポンプ場

15kW×2台

1.44m3/min

勝山

田倉御殿町

HWL91.1
LWL88.1

15
0

田倉配水場

差葉ポンプ場

1.5kW×2台

V=200m3

V=30m3

差葉団地

GL 62.7

15
0

勝山

勝谷新町

HWL115.0
LWL110.0

四王司配水場

30
0

四王司高区

 V=600m3

20
0

LWL95.4
HWL99.0

勝谷配水場

V=1,050m3

25
0

15
0

Ｐ

15
0

Ｐ

Ｐ

10
0

∞

みどりヶ丘ポンプ場

3.7kW×2台

0.15m3/min

V=4m3（FRP)

高地50Ｐ

GL 75.6

ＰＡＣ

前塩素

400

20
0

V=175m3

90kW×2台

3.12m3/min

HWL20.60
LWL16.95

HWL96.05
LWL91.05

　

下関市（大和町・彦島）工業用水道

　キャボットジャパン（株）     1,200m3/日

　環境部彦島工場　　　          1,000m3/日

∞
40

王司員光ポンプ場

3.7kW×2台

0.135m3/min

Ｐ 員光園
GL 39.5

50

40

清末畑組ポンプ場

0.115m3/min

Ｐ ∞ 畑組地区
GL 38.7

Ｐ ∞

0.08m3/min

25

LWL58.0
HWL63.5

尾袋配水場

吉見

吉母 100

妙寺ポンプ場

0.46m3/min

5.5kW×2台

V=1,000m3

Ｐ

40
0

GL23.6

∞

HWL4.85
LWL2.85

吉母ポンプ場

50

Ｐ

∞

NaClO

永田

妙寺

妙寺配水場

(FRP)

LWL68.50

HWL73.26

 V=50m3

15
0

LWL70.5
HWL74.4

吉母配水場

(FRP)

吉母大河原

 V=20m3

15
0

40
0

25
0

Ｐ
0.28m3/min

3.7kW×2台

配水ポンプ

1,443m2×5m/d×3池

7,600m3/d/2池

緩速ろ過池

洗砂

240cc/min×2台

貯蔵槽1.0×2基

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ

１号配水池
NaCLO

LWL56.9
HWL60.5

２号配水池

V=10,000m3

V=8,000m3

80
0

60
0

45
0

500

LWL61.0
HWL65.5

1000

＜日和山浄水場＞

GL 26.88

132kW×2台

13.4m3/min

彦島ポンプ場

Ｐ

60
0

∞

75

六連島

50

Ｐ

HWL19.49
LWL18.49

六連島ポンプ場

5.5kW×2台

＜六連島＞

V=8.3m3

40

HWL23.5
LWL21.5

∞

60
0

彦島配水場

LWL65.4
HWL72.1

V=10,000m3

700
LWL64.55
HWL66.55

六連島配水場

 V=30m3

NaCLO

75

10
0

∞

Ｐ

HWL34.0
LWL32.0

桜ヶ丘ポンプ場

11kW×2台

0.5m3/min

4～6㎏/cm2

圧力タンク

V=30m3

ひまわりポンプ場

75

彦島桜ヶ丘

100

15
0

彦島地区

450

450

45
0

馬島(北九州市)

長府地区

LWL95.0

 V=30m3

5.5kW×2台

0.1m3/min

15
0

内日第１配水場

V=227m3

（赤田代配水場）

内日第２配水場
（江後配水場）

V=270m3

L=410m

海底送水管 L=2,490m海底送水管

HWL11.66
LWL 8.66

NaCLO

蓋井島ポンプ場

V=22m3

蓋井島配水場

∞

1.1kW×2台

65

HWL42.90

50

＜蓋井島＞

75

新(SUS)

海底送水管

(3.7kWから変更）

75

Ｐ

75

 L=11,229m

蓋井島内

吉母

∞

10
0

50

NaClO
LWL37.05
HWL38.35

蒲生野ポンプ場

3.7KW×2台
0.06m3/min

HWL103.45
LWL101.95

蒲生野配水場

(FRP)

V=15m3

V=9.75m3

∞

∞
10
0

Ｐ

300

400 冨任

福江大塚

105.0 L/min（実測値）

王司山田ポンプ場

王司山田地区

（15m3＋45m3）
V=60m3

HWL42.90

LWL40.70

（既 配水池）

既

GL 38.8

LWL41.40

　三井化学（株）　　　          5,310m3/日

NaCLO

1.1kW×2台（ユニットタイプ）

2.2kW×2台（ユニットタイプ）

※平成21年9月竣工

　　 　

凡　例

原水

処理水

浄水

超音波流量計

電磁流量計

水質監視装置

量水器

次亜塩素酸ｿーﾀ゙

∞

NaClO

ﾍ゙ﾝﾁｭﾘー式流量計他

内日地区

菊川町 （日新・久野地区の一部地域）

※平成22年2月24日

※　平成22年度竣工

12月15日供用開始

0.28m3/min

V=20m3×2池

V=1.6m3

NaClO

熊野団地(ﾌｫﾚｽﾄﾀｳﾝ)

学園町

∞Ｐ
彦島

ひまわり団地

GL 42.0

平成23年10月変更

7.5kW×2台（ユニットタイプ）

0.67m3/min

NaCLO

吉田第２ポンプ場

5.5kW×2台

0.2m3/min

V=24m3

HWL57.0
LWL55.0

Ｐ

HWL22.3
LWL20.3

吉田第１ポンプ場

22kW×2台

1.11m3/min

V=120m3

吉田

30
0

20
0

Ｐ

LWL70.5
HWL74.0

吉田第１配水場

V=600m3

20
0

150

菊川町(保木地区・大野の一部地区)

平成24年8月7日

王喜地区

150

市工水 24,000 m3/日

Ｒ

Ｍ 30％固定

平成27年2月18日　機械式供用開始

60
0

南部

HWL96.05
LWL91.05

椋野配水場

V=1,000m3
Ｐ
椋野ポンプ場

37kW×2台

1.39m3/min

GL 19.8LWL30.45

HWL33.45

小月

Ｐ ∞

一本松ポンプ場

100
GL 41.3

0.45m3/min

5.5kW×2台

（ユニットタイプ）

菊川町

Ｐ

原水ポンプ

17.4m3/min

形山

みどり町

緩速ろ過池

1,335m2×3m/d×4池

20,000m3/d/3池

NaCLO　

2.89L/min×1台（高沈）

2.23L/min×1台（高沈）

1.30L/min×2台（横沈）

PAC　

薬注ポンプ

NaClO　

排水処理設備

排水・排泥池汚泥引抜ポンプ 15kW×2台　1.43m3/min

濃縮槽汚泥引抜ポンプ　　    11kW×2台　1.10m3/min

上澄水返送ポンプ             37kW×3台　3.64m3/min

送泥ポンプ　　               13kW×2台　2.8m3/min

濃縮槽　　　　            　 1921m3×2池

排水・排泥池　　　           698.7m3×4池

NaClO　

300200

一本松地区

(菊川管内)

NaClO　

NaClO　

契約水量　　　　　         　21,310m3/日

　林兼産業（株）　　　          3,700m3/日

　彦島製錬（株）　　　          4,500m3/日

薬注設備

薬注設備

貯留槽　15.0m3×2槽

1,416.3cc/min×1台（高沈中塩用）

878.3cc/min×2台（高沈後塩用）

1,098.0cc/min×1台（横沈前塩用）

418.8cc/min×2台（横沈中塩用）

164.7cc/min×4台（横沈後塩用）

329.3cc/min×2台（緩速後塩用）

1,888.5cc/min×1台（高沈前塩用）

薬注設備

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ

600

LWL61.0
HWL66.0

路上縁切り

0.15m3/min

10
0

吉田第２配水場

LWL104.0
HWL107.0

V=180m3

湯谷

10
0

吉見奥畑地区200

V=126m3

Ｐ

45kW×2台

NaClO

一の瀬配水池

V=1,000m3

(18.5kWから変更）

2.36m3/min ▼

＜吉見ポンプ場＞

吉見ポンプ場

V=1,000m3

250

一の瀬第２配水池

(豊浦管内)

豊洋台配水池・一の瀬地区

平成29年8月1日供用開始

V=90m3

平成27年3月6日供用開始

平成27年12月14日より休止中

（平成26年11月より休止中）

平成20年11月20日供用開始

1,057m3×5m/d×3池

1,109m3×5m/d×1池緩速ろ過池

※ 2号池　休止中

HWL60.89
LWL57.39

HWL106.61
LWL101.61

HWL106.66
LWL101.66

日和山周辺高台100

∞

15kW×2台

0.633m3/min

Ｐ
工水ポンプ

8.4m3/min
２号分水井

(3号休止中)

250kW×3台45kW×2台

ポンプ(高圧電動機)

ポンプ(低圧電動機)Ｐ

Ｐ

令和４年３月３１日現在(令和４年４月作成)

下 関 市 上 水 道 系 統 図（ ２０２２ ）

ポンプ井

　下関バイオマスエナジー（同） 5,100m3/日

　オルネクスジャパン（株） 　　  500m3/日
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